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Okresows ocens Jakosel wody dla wedocigzu Jankowice Wielkie za 2018 .
{mibefscovodel na terenie powiaty breeskiego w strefie zaopatrzehia wirovlygu: fankowice Wislkie, Obdrki, Praylesie)

Na podstawie art. 4 ust, | pkt | ustawy z dnfa 14 marca 198351, o Patistwowe] Inspekcji Sanitame;
(tekst jednolity - Dz, 2z 2019 1. poz, 59, art. 12 usi, | ustawy z  dnia 7 czerwea 2007 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode | zbiorowym odprowadzaniu Scickéw {tekst jednolity -
DzU. z 2018 r. poz. 1152 z poin, zm) oraz § 22 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia = dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakogei wody przeznaczonej do spozyoia preez ludzi (D2, U, 22017 1
poz. 22943,

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Breegu

na podstawic sprawozdan z badan probek wody, pobranych z wodoeiggu Jankowice Wiclkie,
w ramach bieggeege  nadeory sanilamnego  oraz  sprawozdad z  bhadad probek  wody,
przedstawionyeh przer Zakiad Gospadarki Komunalne] w Olszance zs, w Czeskie] Wsi, Czeska

4

Wied 61, 49-332 Olszanka pobranyeh w ramach wewngtrzne] kontroli jakodel wody

stwierdza
preydatuost wody do spogycia preee ludzi w 2018 r,
nzasadnienie

W 2018 1. z wodociggu Jankowice Wislkic pobrano w ramach nadzory sanitarnego 12
prébek wody do badan mikrobiologicznyeh 1 8 probek wody do badad fizykochemicznych,
natoriast w ramach wewngtrznej kontrofi jakoel wody, pobrasio 9 probek wody do badas
mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

W I probee wody pobrane] do badan laboratoryinyeh, w ramach nadzory sanitarnego ze SUW
w Jankowicach Wielkich — woda uzdatniona, stwierdzono oghlng liczbe mikroorganizméw
w 22°C po 72 h inkubacji (w ilogei: > 300 JiK, wartosé zalecana: 100 ST ml w owodzie
wprowadzane] do sieci wodociggowe]) oraz w 3 prabkach wody pobranyeh 7 sieci wodociggu
Jankowice Wielkie stwierdzono obecnosé bakterii grupy coli w 100 ml wody (w iodel: 3 jtk (1
probka wody), 1 jtk /granice przedziatu ufnodel dolna 0 gérma &/ (2 probki wody)) i ogdlng liczbe
mikioorganizméw w 22°C po 72 h inkubagji (w ilodei: > 300 jtk, wartosé zalecana: 200 jtk/t m}
w kranie u konsumenta). Zarzadea wodociagu przeprowadzil dzistania palegajace m.in. na
dezynfeke]l wody, plukaniu sieci wodociagowe], a badanis kontrolne wykonane w ramach
nadzory sanitarnego w zakresie patametréw mikrobiologicznych wykazaly, 2o jako$é wody
odpowlads wymaganiom ckredlonym w ww. razporzadzenty, ‘
W I prébee wody pobranej do badan laboratoryjnych, w ramach wewretrznej kontroli jakosci
wody ze SUW w Jankowicach Wielkich - woda uzdathiona oraz w 1 probee wody pobranej
z siecl wodosiagy Jankowice Wielkie stwierdzono ponadnormatywng zawartodc meangany,
Zaszgden  wodociggu przeprowadzil dzialania naprawcze, a badania kontrolne wykonane
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w ramach wewnetrznej kontroli jakodei wody oraz w ramach nadzoru sanitarnego nie wykazaty
przekroczed ww. parametru,

Po dokonaniu analizy sprawozdaf z badaf wody wykonanych w 2018 r., stwierdzono, e jakosd
wody w wodaciggu Jankowice Wiglkie, w zakresie wykonanych parametiow z grupy A i z grapy
B odpowladata wymaganiom okeeslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudaia
2017 r. w sprawie jakodei wody przeznaczonej do spodycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 &
poz. 2294).

i

spr i, Agenesgha Kilosial

Otrzymuje:
1, Wéit Gminy Olszanka (ePLIAP)
49-332 Olszanka 16
OGirzymuje do wiadomodei:
1. Zaklad Gospodarki Komunalne} w Olszance zs. w Czeskie] Wsi
Croske Wied 61, 49-332 Olszanka
2. ak
Sprawe prowadzl Agnieszka Basiiska, Oddziat Higieny Kormmedne], tel, 77 444 18 37
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